AGUA FRIA
ITEM SIGLA
Adaptador soldéavel com flanges livres para caixa d'agua ASFR
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro ASR
Bucha de reducédo BR
Curva de 45° C45
Curva de 90° C90
Joelho de 45° soldavel J45
Joelho de 90° soldavel J90
Joelho de 90° soldéavel com bucha de latdo JL90
Luva soldavel com bucha de latdo LBL
Registro de gaveta base RG
Registro de pressédo RP
Té T
Té soldavel com bucha de latdo TL
Valvula de esfera VE
Tubo soldavel SD
ESGOTO (PVC)
ITEM SIGLA
Caixa sifonada montada com grelha quadrada e tampa CsIC
Caixa de inspec¢do cl
Caixa de passagem cp
Tubo de &gua pluvial PL
Tubo de esgoto EG
LEGENDA AGUA FRIA
PECA SIMBOLO PECA SIMBOLO
Curva de Transposicao - Té vista superior 101
Joelho 90? vista lateral o Registro de gaveta / esfera 2°s
Joelho 90° vista superior s Registro de pressao &
Joelho 45° vista lateral e Unido =
Té vista lateral T Vélvula de retencéo 1]
DENOMINACAO APARELHOS
APARELHO SIGLA APARELHO SIGLA
Bacia com caixa acoplada BA Lavatério LAV
Bebedouro BE Mictorio Ml
Chuveiro CH Pia P
Ducha Higiénica DH Tanque T
Expurgo EX Torneira de Lavagem TLV
Filtro F
DENOMINACAO TUBULACOES
TU BULACAO SIGLA TUBU LACAO SIGLA
Distribuicdo de agua fria AF Coluna de ventilagdo Ccv
Alimentador de agua fria AL Tubo de queda TQ
Agua pluvial AP
TUBULACAO SIMBOLO
Tubulacdo de agua fria (Piso) | —F—————F—————— — — — —
Tubulacdo de dgua fria (Forro/Teto)
Tubulagdo de égua p[uv{al_ €CCCCCCICICCCCCCCCICICICIETTTCCCIIITIIIIIIICT3
Tubulacdo de esgoto =
SIMBOLOS
g%meeterg’?r?;;agao —Tubulagao gue sobe
J90 50 — Diametro (mm) <
\— Peca hidrossanitaria Tubulacdo que desce

NOTAS:

01 VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

02 COTAS E NIVEIS EM METROS.

03 UTILIZAR ESTE PROJETO EM CONJUNTO COM O PROJETO ARQUITETONICO

04 CONFERIR MEDIDAS NA OBRA E COM O PROJETO ARQUITETONICO

05 NAO E PERMITIDA A UTILIZACAO DE CALOR PARA A EXECUCAO DE BOLSAS, CURVAS OU CONEXOES

06 EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO

07 UTILIZAR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO SISTEMA

08 DEVERAO SER OBEDECIDAS AS PRESCRICOES TECNICAS APRESENTADAS NOS MANUAIS TECNICOS DOS
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS

@ 25 925
f'_____________________smszi _____________________ __T_SDaszs__.T
AFL6 AFL7 AFL8 /aF19) | X |
I N - Yl |
825 925 925 @ | | | [TLV(H=0,60m) |
| Izl 1ZI SDZ5 |
[Te)
2 !
g 15 PN o4 |
| A o
| @ELEVACAO = — ELEVACAO |1 :
f_______________________________________SDV’E ______________________________________ 4 <3~ | | <2 |
TLV (H=060m) \_ | | I |
spo2s _ 0\ 7 - 12 3 = |
i m iz Z i g ] = z |
|
TN |
m 1S. PN.E[02] ELEVAGAO 1g
A3
[a)
a ELEVACAD @ l @
! N l
@ELEVA(;AO Y e - I
S » |
| =4 | 4 |
AF1.1 e — ELEVACAO @ ELEVAGCAO ELEVACAO @ |
925 & [LAuDO | [copa] ENTREGA DE :
g ] usos o)
a |
SD825 - [
AFL2 cencioly L8 | dlaecio : |
oot HEACAOID T2 C é“ 0 @ AE2 ) | VEM DA REDE PUBLICA
= s HIDROMETRO DE ABASTECIMENTO
g %60 50 ICAVALETE @3/4" —
= |
AF1.3 |
$25 =) |
3\ 7 I
[a)
7] S |
&
— 1 _— | _— _— S |
1 | p 2 I | i@ |
SD@40 D@50 SD®50 SD$50 SD®60 , |m 5
[consutémol I3 £
v a
| o
| g
| <
o |
<
3y |
v l Rampa
: =833% O s
o _|.SD®_ _ _ ________ [ A R Sbgzs _ _ _ _ _ ___1_ -
|
I I—T‘I = l m
= = LI I I
i i = ¥ i \e25)
|
|
A |
ELEVACAO Gy |
\ez) g |
. |
<, i
3 |
wv
| em
T |
T | \e25)
o esnio) |
925 2 ] l
9 -
PREPARO E =) ELEVACAO I
/ar2)\ e |
\¢50/ |
|
COPA I l
) ] I
o| [FuNCiONARIOS m et - |
! } #25 Sho25 SbeB2 |
ot ELEVACAO |
7 — 72 |
ELEVACAO @ I
a1 oo | e o |
ELEVAGCAO @ CONTRASTE |
soa25. T
= > I <z ‘ I
TLV (H=0,60m) |
SD@25 /\
TLV (H=0,60m) ~ @ ke i
m
SD@25 8" _"1‘ v iz —_— | L | 7 < | "
\ a | = | 2 s
T | 7 a
[ _— | | |
I Z Z 2 Z
| I I
I l I
| N | < |
A3
I Sy ! 3 i | '
| — 2 2 s - il Z m |
ol ELEVACAO % @ELEVACAO 'y 8 0 i
é? : ELEVACAO |
| AN I
AFL5 | - | |
H =]
#32 | SANIT. / VEST. SANIT. / VEST. | |
I FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS I I
I MASCULINO FEMININO I — 5Dg25 D@32 :
i L 1! fe f a |
I | @ SALA DE |
| | COMPONENTES |
b o sbgas L _sbgxs_ 0 TECNICOS |
1 sy |
| @ |
| |
| |
| |
I D925 SD$25 L | m
> L TET I
| 625
| | )
: -RAIO X ELEVACAO @ __PREVISAO PARA RM I
Q* |
S
a) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| TLV (H=0,6 m)[# |
| j SD@25 r—
[ 77722 |
| |
| ;y V (H=0,60m) |
oy SD@25 Lo
I L Vs
ﬂ' |»
24 7 0 7l e |
mI I
O | RN SDg25_ /Z\Y ________________________________________________________ 4

PLANTA BAIXA TERREO - TUBULACOES DE AGUA FRIA

ESC. 1:50

Acesso Hospital

Rampa
=8,33%

i

EMISSAO:

Revisao Data Contetido Desenho

Obs.:

- As medidas devem ser conferidas no local pelo construtor.

- Escala menor prevalece sobre escala maior.

- Paredes néo cotadas devem ser consideradas com espessura de 15cm.
- Todas as medidas sao consideradas no acabamento.
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