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Desenho

CLÁUDIA TAVARES

CREA MG 55.322/D

PLANTA BAIXA COBERTURA (+3,80m) - PROJETO SPDA E LEGENDAS

LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO

CENTRO DE IMAGEM

PROJETO DE INSTALAÇÕES SPDA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO COBERTURA - PROJETO SPDA (+3,80m)

ESC. 1:50

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Av. Novo Rio das Ostras, 469 - Rio das Ostras/ RJ - 28.893-410

e-mail: projetos@casalisengenharia.com.br - (22) 2764-5817

Casális Engenharia

GERENCIAMENTO DE OBRAS

- Caixa de Equipotencialização 20x20x10cm-

- Conector SPLIT-BOLT para cabo de cobre 50mm2

- Ligação entre Re-Bars com Clips de Emenda

- Ligação entre Cabo de Cobre Nu e telhado,

- Ligação entre cabo de cobre Nu e Re-bar,

Cabo de cobre Nu 50mm²

Re-bar 50mm² que sobe e desce respectivamente

LEGENDA:

utilizando parafuso e porca de 1/4

utilizando conector mini-gar
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