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DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAIDA DE BUEIRO CELULAR
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~Pedra de mdo irregular de

@0,15 a 0,25 fixada com
concreto Fkc > 15,0 MPa
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CORTE A-A

Nota 2

LARGURA MINIMA DA BASE

BASE DE PRIMEIRA CLASSE

MATERIAL DE

BOA QUALIDADE

MATERIAL GRANULAR

EM CAMADAS
DE 15 (MAX.)

MATERIAL DE
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GRANULACAO FINA

SUB-LEITO

MATERIAL EXISTENTE
COMPACTADO
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Pedra de mdo irregular de

@0,15 a 0,25 fixada com
concreto Fkc = 15,0 MPa
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concreto Fkc = 15,0 MPa
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TIPO Aplicdvel em

BSCC 3,50 X 1,00

4,50 0,30 6,65

CORTE B-B

Pedra de mado irregular de
@0,15 a 0,25 fixada com
concreto Fkc = 15,0 MPa
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ASSENTAMENTO DE TUBO E EMBASAMENTO

Fou 10 min.

BASE DE

1°CLASSE COM LAJE DE REFORCO

| @10 C.15 (TRANSVERSAL)I

@ 10 C.15
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min.
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min.
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MATERIAL DE
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15
[ _ - J
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CONCRETO
fck = 20MPa

F

GRANULACAO FINA

SUB-LEITO
MATERIAL EXISTENTE
COMPACTADO

Fou 10 min.
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MATERIAL DE
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DE 15 (MAX.)

CONCRETO

CICLOPICO
fck = 15MPa
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concreto Fkc = 15,0 MPa

DIMENSOES (cm)

DiGmetro

B

C
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80

20

25
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10

17

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO., NOS DISSIPADORES DE ENERGIA;

2. DIMENSOES EM CENTIMETROS. EXCETO ONDE INDICADO, NOS ASSENTAMENTOS DE TUBO E EMBASSAMENTO;
3. O CONCRETO DE FIXACAO DAS PEDRAS DEVERA TER ESPESSURA MINIMA DE 10cm.
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12/08/2019 PJB MAOR
REV. DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
EMITENTE
CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EXEC.
CONTRATO N° 050,/2019 — PJB _12/08/19
DES.
ETRIS CcvBB 12/08/19
MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS Engenharia VER.
CREA/RJ 1992100003 MAOR _12/08/19
APROVADO

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TiTULO

PROJETO BASICO DE DRENAGEM

DETALHE: DISSIPADOR DE ENERGIA E ASSENTAMENTO DE TUBO

LOCAL  RUA ALFREDO CARDOSO E OUTRAS

BAIRRO BARREIRA 1

ARQ. ELETRONICO
DE-027.19-DRE-BAR1-009

PROJETO

DE-027.19-DRE-BAR1-009

ESCALA DATA

NOME S/ESCALA

AGOSTO/2019

PRANCHA

001/001

ISO A1 841 x 594 mm
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